Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

9339-02.480 Index 01

@ IMI HEIMEIER

Anschlussset 2 mit STAD Einregulierungsventil und Globo Kugelhahn
fiir FuBboden-Heizkreisverteiler. EinschlieBlich Messnippel zur
Differenzdruck bzw. Durchflussmessung

Montageanleitung

Connection kit 2 with STAD balancing valve and Globo ball valve
for floor heating distributer. including measuring nipple for
measuring differential pressure and flow rate.

Installation instruction
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Technische Anderungen vorbehalten.
Technical changes must be taken into account.
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